ARRETE

MUNICIPAL
iR EqHE ARRETE N°ERP/2025/001

il ARRETE PORTANT AUTORISATION DE POURSUITE D'EXPLOITATION
D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC :
EHPAD LA CHARTREUSE

4 WILET:

pECHROMNIED

Le Maire de la Commune de PECHBONNIEU,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2212-2 ;

VU le Code de la construction et de I'habitation, et notamment ses articles R. 123-1 a R. 123-55,
R. 1526 et R. 152-7 ;

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié, relatif & la Commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

VU l'arrété du Ministre de I'Intérieur du 25 juin 1980 modifié, portant réglement de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

VU l'arrété préfectoral n°2015-05-07-310-1 du 5 mai 2015, relatif & la Commission consultative
departementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et a ses sous-commissions spécialisées,
aux commissions d'arrondissement et aux commissions communales ;

CONSIDERANT l'avis favorable de la Commission de I’Arrondissement de Toulouse pour la
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP du 23 avril 2025, suite a
la visite effectuée sur site le 1¢" avril 2025 ;

ARRETE

ARTICLE 1 L'établissement denommé EHPAD LA CHARTREUSE, sis 2, rue Richard Dejean 2
PECHBONNIEU (31140), classé en type principal J de la 4™ catégorie relevant de
la réglementation des ERP est autorisé a poursuivre son exploitation.

ARTICLE 2 La poursuite d’exploitation est conditionnée par la réalisation de prescriptions émises
par la sous-commission départementale de sécurité du 23/04/2025.

ARTICLE 3 L’exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les
dispositions du Code de la construction et de I'habitation et du réglement de sécurité
contre I'incendie et la panique précités.

ARTICLE 4 Tous les travaux qui ne sont pas soumis a permis de construire mais qui entrainent
une modification de la distribution intérieure ou nécessitent I'utilisation d'équipement,
de materiaux ou d’éléments de construction soumis a des exigences réglementaires
doivent faire l'objet d’'une demande d'autorisation. Il en est de méme des
changements de destination des locaux, des travaux d’extension ou de
remplacement des installations techniques et des aménagements susceptibles de
modifier les conditions de desserte de I'établissement.
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ARTICLE 5 Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de
Toulouse dans un délai de deux mois a compter de sa notification.

ARTICLE & Madame e Maire de PECHBONNIEU, Monsieur le Commandant de |la Brigade de
gendarmerie de CASTELGINEST, Monsieur le Chef de la Police intercommunale de
la Communauté de communes Coteaux Bellevue, ainsi que Il'exploitant de
I'établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer
'exécution du présent arréte,

Fait 4 PECHBONNIEU e @ 6 [2 3/
Le Maire, Cal®y
Sabine GEIL-GOMEZ

e6leS
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PREFET

DE LA HAUTE-
GARONNE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° proceés-verbal :

N° établissement :

Sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public

et les immeubles de grande hauteur

Séance du 23/04/2025

Procés-verbal de visite
d’un établissement recevant du public
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Objet

Visite péribdique
en application du code de la construction et de I'habitation (article R143-41)
et du reglement dgsécurité (article GE4).

Etablissement

EHPAD LA CHARTREUSE
2 Rue Richard Dejean
31140 PECHBONNIEU

Visite effectuée le

01/04/2025

Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne — groupement prévention

45 bis, chemin de 'Armurié
Tél. : 05.61.06.37.60

Courriel : bureau.prevention@sdis31.fr 1/4



Effectlf et classement de I’ etabllssement

Type principal : J Catégorie : 4°™

Effectif maximal admissible :

-~ Public 107 personnes dont 80 résidents
- Persohnel: 23 personnes
— Total : 130 personnes

Réglementation appliquée ;

— Code de la construction et de I'habitation {(articles R 143-1 a R 143-47 notamment)

—~ Arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié relatif & la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, dispositions générales

~  Arrété du 19 novembre 2001 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d'incendie et panique dans les établissements recevant du
public du type J

— Armrété préfectoral du 16 janvier 2023 approuvant le Reglement Départemental de Défense Extérieure
Contre I'lncendie (R.D.D.E.C.1.}

Description de I'établissement

Etablissement a usage de maison de retraite EHPAD en R+2 avec un sous-soi partiel.

Au rez-de-chaussée un secteur Alzheimer de 10 lits, une partie accueil / administration, |a cuisine avec
ses locaux annexes, la salle de restauration, les locaux du personnel, un salon coiffure, une zone bureau
ainsi que des vestiaires pour le personnel.

Le R+1 est desservi par un escalier central et deux escaliers exterieurs a I'air libre aux extrémités des
ailes batimentaire, 30 chambres et un salon en partie centrale.

Le R+2 comprend 30 chambres, un salon en partie centrale et un salon fermé en pignon pour la facade
Est.

Au R-1, les locaux a risques, la chaufferie GAZ, ainsi que deux vides-sanitaires accessible par deux
trappes coupe-feu.

Aws de Ia sous-commtssmn departementale de secunte contre les nsques d i dle' et de
pamque dans Ies etabhssements recevant du pubhc et Ies :mmeub.'es de grande hauteur

» Considérant : 'audit SSI réalisé par le Bureau de Contréle SOCOTEC daté du 22/05/2024
référencé XP409/24/107 concernant ’installation de I’établissement datant de 2003.

> Considérant que cet audit a été réalisé sur la base de la norme actuelle et fait apparaitre
25 non-conformités. .

Aprés délibération des membres, la sous-commission départementale de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans tes établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
émet un

avis favorabhle
a la poursuite d’exploitation de I'établissement.
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Prescriptions

Elle préconise toutefois [a réalisation des prescriptions ci-apres :

r ' Prescriptions générales d’exploitation

— Les documents demandés dans le présent proceés-verbal devront étre adressés a la mairie de
PECHBONNIEU.

— Veiller au respect du code du travail pour les zones occupées uniquement par le personnel.

— Faire vérifier les différentes installations ou équipements, selon les articles R143-34 et 37 du
code de la construction et de 'habitation et fournir les rapports de vérification a la commission
de sécurité.

-~ Etablir ef annexer au registre de sécurité des consignes précises comportant notamment la ou
les solutions retenues pour Pévacuation en tenant compte des differentes situations de
handicap (arrété du 24 septembre 2009 modifiant Particle GN8).

— Informer la sous-commission départementale de sécurité de tous projets de transformation,
aménagement, rénovation envisagés méme a titre temporaire (article L122-3 du code de ta
-construction et de |'habitation).

— Tenir & jour un registre de sécurité, & présenter a tous les contrdles et visites de la commission
de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables a ta bonne marche du
service de sécurité et en particulier (articles R143-44 du code de la construction et de
I'habitation et GE3 §3) :

¢ |état du personnel chargé du service d'incendie

¢ les diverses consignes générales et particuliéres, établies en cas d'incendie |

s les dates des divers controles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-
ci ont donné lieu ;

* |gs dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou
des entrepreneurs et s'it y a fieu, de Parchitecte ou des techniciens charges de surveiller
les travaux.

— Afficher a l'entrée principale de Pétablissement l'avis relatif au controle de sécurité, vise par
Iautorité compétente (modéle CERFA n° 20-3230) (article GED).

- Prescriptions émises suite a la visite

1} Déposer une demande d'autorisation de travaux auprés de la mairie de PECHBONNIEU afin de
solliciter l'avis de sous-commission départementale de sécwité concernant les travaux de
remplacement de I'ascenseur de I'établissement déja effectués (article R.143-22 du CCH)

2) Prévoir le remplacement du SSI datant de 2003, pour ce faire il sera nécessaire de déposer un
dossier auprés de la mairie de PECHBONNIEU afin de solliciter l'avis de la SouUs-commission
départementale de sécurité concernant cette opération. « CF audit reafisé par le Bureau de
Controle SOCOTEC daté du 22/05/2024 référencé XP408/24/107 (article R.143-22 du CCH)

3) Terminer de lever les observations relevées dans les rapports de vérifications techniques des
installations technigues. (article GE 6)
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4) Assurer la surveillance de I'établissement par des employés spécialement désignés et entrainés a
la mise en ceuvre des moyens de secours. Notamment, le personnel du service doit &étre formé a
l'exploitation du systeme de sécurite incendie et au transfert horizontal ou a I'évacuation des
malades avant l'arrivée des secours (articles MS46, J35 et J39).

Une attention particuliére devra étre portée a la formation du personnel de nuit.

Les attestations de formation doivent étre annexées au registre de sécurité.

L’attention du personnel devra étre attirée sur I'intérét de fermer les portes des chambres
en cas d'alarme incendie.

Par ailleurs, une culture de la sécurité devra étre empreinte auprés du personnel afin que chague
essai d’alarme (par exemple du groupe de visite de la commission de sécurité) devienne un
entrainement et participe a I'acquisition de réflexes a reproduire en cas de feu réel.

5) Procéder a un contréle exhaustif des ferme-portes de I'établissement et procéder a leur réglage si
nécessaire (article CO 28).

6) Remettre en fonction les deux vantaux de l'issue de secours bloqués dans la salle restaurant du
Rez-de-Chaussée. (article CO 35)

7) ldentifier les différents dispositifs d'arrét d'urgence de I'alimentation électrique des appareils situés
dans 'espace cuisine. {article GC 4)

Ce procés-verbal a été établi au vu des éléments qui ont été portés a la connaissance de la commission
de sécurité.

Les prescriptions proposées ne dispensent pas le pétitionnaire du respect des lois et réglements
en vigueur.

Pour le Préfet et par délégation,
Le président de séance

Pour le Prétet
Le Responsable des ERP
el de la Prévention deg risqugs
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——~" Fatima BOUZEKRI 7 -
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